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złączyć z istn. 
inst. wodociągową 

PE100 SDR17 PN10
∅110 mm x 6,6 mm 

RO stal
dn63,5 mm x 10,0 m

RO Arot 
dn58 mm x 3,0 m

PE100 SDR17 PN10
∅90 mm x 5,4 mm 

LEGENDA:

projektowana sieć wodociągowa z przyłączami

węzeł wodociągowy

zasuwa odcinająca

projektowany hydrant nadziemny dn80 mm

zakres działania hydrantów projektowanych

granice działek

Plansza zbiorcza 
- plan zagospodarowania terenu

Inwestor

Obiekt

Tytuł rysunku

Skala
1:1000

Projektant
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH

Asystent

Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami dla 
miejscowości  Sieciejów gm. Lipinki Łużyckie

Sprawdzający

Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie
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