
Gmina Lipinki LUZyckie Lipinki LUZyckie 01.07.2013 r. 
UI. Glowna 9 
68-213 Lipinki Luzyckie 

Do wszystkich Wykonawcow 
Nr postttpowania SG.271.15.2013 

Dot. postttpowania 0 udzielenie zamowienia na 
wykonanie budowy sieci wodociggowej z przylgczami SUW w mlelscowosci 
Piotrowice 

Wyjasnienie tresci SIWZ 

Gmina Lipinki Luzyckie dzialajq.c zgodnie z art. 38 ust.1a i 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych odpowiadajq.c na 
pytanie wykonawcy, udziela ponizej wyjasnien : 

Pytanie Wykonawcy: 
W projekcie budowlanym podano rury 0 symbolu PE 1 00 SDR 17 PN 10 
fi 140x12,7 a w przedmiarze i kosztorysie podane sq. rury PE 100 SDR 17 
PN 10 fi 140 x 8,3 - prosztt 0 wyjasnienie, ktora grubosc scianki na w/w rurach 
jest prawidlowa. 

Odpowiedz Zamawiaj;lcego: 
W projekcie budowlanym omylkowo wpisano nieprawidlowq. grubosc rur. 
Prawidlowa grubosc scianki rur PE 100 SDR 10 wynosi 8,3 mm 

W6jt Gminy 
Michal Morzak 


